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Рассматривается один из возможных подходов к созданию системы управления 
освещением объектов коммунального хозяйства, для освещения которых используется 
трехфазная система питания. 
 
Одним из направлений повышения эффективности осветительных 
установок является использование систем автоматического управления 
(САУ) освещением. 
По результатам исследований, проведенных различными автора-
ми, использование таких систем позволяет уменьшить непроизводи-
тельные затраты электроэнергии на 20-30% [1]. 
Разработанные и используемые в настоящее время системы 
управления освещением можно разделить на несколько групп. Выбор 
той или иной системы необходимо проводить в зависимости от типа 
помещений и тех зрительных задач, которые в них решаются. 
Одной из таких систем является отключение рядов светильников, 
которые расположены параллельно световым проемам. Это самое про-
стое и доступное средство управления освещением, не требующее зна-
чительных материальных затрат. Однако, учитывая влияние человече-
ского фактора, ожидать значительного сокращения расхода электро-
энергии при использовании данного варианта не приходится. 
Более эффективным является использование автоматических и 
дистанционных систем управления освещением. 
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Как показали результаты исследований [2], возможная экономия 
электроэнергии при разных способах регулирования искусственного 
освещения может достигать 36%. 
Управлять освещением различных объектов можно по-разному, в 
зависимости от выдвигаемых требований, условий, факторов и т.п.  
В простейших случаях управление производится выключателями. 
Кроме того, существуют световые приборы (СП), оснащенные регуля-
торами силы света источника в зависимости от изменяющихся требо-
ваний к освещенности. В случае смешанного (естественного и искус-
ственного) освещения освещенность, близкая к требуемой, может под-
держиваться регулятором при изменении интенсивности естественно-
го освещения. Управление световым потоком СП может осуществ-
ляться либо регулированием интенсивности светового потока, созда-
ваемого источником света, либо путем перераспределения светового 
потока благодаря применению, например, гибкого корпуса [3] или 
других элементов из гибких упругих материалов.  
При управлении двух- или трехфазными линиями, питающими 
однофазные приемники, применяют, как правило, однополюсные ав-
томаты.  
Когда управление освещением с помощью выключателей или 
групповых щитков обусловливает значительные затраты времени, а 
также в случае, когда возникает необходимость одновременного 
включении (отключения) осветительной установки (ОУ) или ее части 
по заданной программе, используют централизованное дистанционное 
управление (ЦДУ). 
Автоматическое управление освещением осуществляется с по-
мощью автоматов, использующих часовые механизмы (для включения 
и выключения освещения в определенное время суток), фотоэлементы 
и фоторезисторы. Применяют также фотоэлектронные автоматы, осу-
ществляющие включение и отключение искусственного освещения в 
зависимости от величины естественной освещенности объекта. Каж-
дый из указанных способов имеет свои области применения, свои пре-
имущества и недостатки. 
Однако потребности практики формируют свои, подчас быстро 
изменяющиеся требования и, как следствие, обусловливают необхо-
димость поиска новых способов решения возникающих проблем. Об 
этом говорят авторы многих работ. В частности, в работе [4] обосно-
вывается целесообразность создания систем управления, обеспечи-
вающих гибкое и динамичное взаимодействие естественного и искус-
ственного источников освещения при ведущей роли естественного 
света. Ниже изложен один из возможных подходов к созданию систе-
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мы управления освещением объектов коммунального хозяйства, для 
освещения которых используется трехфазная система питания. 
Полагаем, что общее количество и типы светильников уже опре-
делены и осуществлено разделение СП на три группы (множества) для 
подключения к разным фазам. 
Основные принципы построения предлагаемой системы управле-
ния освещением следующие: 
1. Множество световых приборов каждой группы разбивается на 
подмножества с переменным числом элементов так, чтобы суммарное 
количество элементов, содержащихся во всех подмножествах, равня-
лось количеству элементов в группе. 
2. Пользователь имеет возможность изменять принадлежность 
любого конкретного СП к тому или иному подмножеству в пределах 
единого множества (группы). 
3. Функции управления, перераспределения и перепрограммиро-
вания предлагается возложить на единое устройство – контроллер, по 
аналогии с тем, как это осуществляется в автоматизированных систе-
мах управления технологическими процессами (АСУ ТП) [5]. 
4. В качестве контроллеров (вместо дорогих, используемых в 
промышленных АСУ ТП) можно использовать более дешевые, осно-
ванные на процессорах х86 младших моделей, которые на данный мо-
мент уже морально устарели, но их возможностей достаточно для ре-
шения предлагаемых задач с избытком. 
Достоинства предлагаемого подхода к созданию системы управ-
ления освещением следующие: 
Во-первых, такой подход позволит объединить все световые при-
боры осветительной установки в единую систему с программным 
управлением. При этом появляется возможность при необходимости 
легко изменить конфигурацию подмножеств СП, точек их привязки к 
выключателям и саму программу управления освещением. Данное об-
стоятельство, на наш взгляд, является важным для задач изменения 
управления ОУ, так как в настоящее время их решение сопряжено с 
реконструкцией значительной части уже проложенных связей и реали-
зованных соединений, что сложно, трудоемко и, как правило, дорого.  
Во-вторых, реализация предлагаемого подхода создаст предпо-
сылки для экономии электроэнергии на объектах коммунального хо-
зяйства при условии обеспечения нормативных требований к осве-
щенности. 
Следует отметить, что создание системы управления освещением 
на предлагаемых принципах целесообразно, особенно в тех случаях, 
когда предполагается (или возможна) периодическая перепланировка 
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расположения рабочих мест или оборудования, изменение интерьера, 
требований к освещенности на различных участках объекта и т.д. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЯВЛЕНИЯ ПИНЧ-ЭФФЕКТА  
В УЕДИНЕННЫХ ПРЯМЫХ КРУГЛЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
ПРОВОДНИКАХ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ  
 
С использованием методов электродинамики сплошных сред и учетом нормально-
го («колоколообразного») распределения плотности тока выведена уточненная формула 
расчета электродинамической силы пинч-эффекта для уединенных прямых круглых 
цилиндрических проводников. 
 
Как известно, в проводниках с постоянным электрическим током 
под воздействием  собственного магнитного поля возникает явление 
пинч-эффекта или, иными словами, явление стягивания субъектов но-
сителей электрического тока к центру инерции поперечного сечения 
проводника. В этой связи в поперечном сечении проводника, естест-
венно, формируется не равномерное распределение плотности тока, 
как это обычно априорно принимается при электродинамических и 
других связанных с распределением плотности тока расчетах, а нор-
мальное («колоколообразное») распределение. Отмеченные выше за-
мечания сделаны не случайно, поскольку именно от правильно задан-
ного (действительного) распределения плотности тока в проводнике 
зависит адекватность взаимодействия тока с магнитным полем в про-
воднике ее действительному значению. 
Для вывода расчетной формулы электродинамической силы явле-
ния пинч-эффекта воспользуемся нормальным («колоколообразным») 
